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TRANSFORMADOR ENERGISADO A VAZIO.
PREVISAO PARA CARGAS FUTURAS.

GERADOR 625KVA
GRUPD GERADOR DIESEL 625 KVA, C/ SISTEMA
DE PRE AQUECIMENTO 220V/380V, TRFASICO E
EQUIPADD COM QUADRO DE TRANSF. AUTOMATICA

GERADOR 625KVA
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RELE DE SOBTENSAO

@ RELE DE MEDIGAO DE ANGULO DE FASE

@ RELE DE SOBRECORRENTE DIRECIONAL

QUADRO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA (QTA).

@ RELE DIRECIONAL DE POTENCIA

RELE TEMPORIZADOR

TC PARTICULAR DE PROTEGAO TOBSERVACAO:

DISJUNTOR DE BAIXA TENSKO ESTE GERADOR DE ENERGIA SERA DOTADO DE
SISTEMA LIGAGAO EM RAMPA COM CONCESSIONARIA

DIAGRAMA UNIFILAR
s/esc.



