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(CONFORME FORNECEDOR DO EQUIPAMENTO)
GERADOR EXISTENTE SERA DESATIVADO PARA INSTALAGAO DE NOVO GERADOR

SALA DO GERADOR —(5250x5000)mm

POSTE DA CONCESSIONARIA
PONTO DE ENTREGA
(VER PADRAO DA CONCESSIOARIA 15kV)

ELETRODUTO ME—
TALICO @6”

FITA METALICA

VAl A BARRA DE TERRA GERAL _.—-

PLANTA BAIXA DA SUBESTACAO
ESC.:. 1/25

PORTAO DE TELA PARA ACESSO
DO TRANSFORMADOR

PORTAO DE TELA PARA ACESSO
DO TRANSFORMADOR
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GERADOR EXISTENTE SERA DESATIVADO

(CONFORME FORNECEDOR DO EQUIPAMENTO)
PARA INSTALACAO DE NOVO GERADOR

SALA DO GERADOR
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NOTA: ** SIGNFICA QUALQUER COMBINAGAO NUMERICA

11

ESC. PLOT :

INST. CAD : ARTETEC —

LISTA DE MATERIAL

ITEM DESCRICAO

OBS. ITEM DESCRICAO OBS.

1 CABO DE COBRE SINGELO, ISOLAMENTO EPR
12/20kV, SEGAO DE 70mm2.

2 MUFLA MONOPOLAR, 15kV P/ VERG. COBRE NO
#9,5mm E CABO DO ITEM 1 ACIMA.

3 | PARA—RAIOS POLIMERICO 15 kv, 10 KA.
(EXTERNO/INTERNO)
4 | CANTONEIRA DE 38x38x4,8mm.

5 ISOLADOR DE PEDESTAL — CLASSE 15kV
USO INTERNO.

6 SECIONADOR TRIPOLAR, COMANDO SIMULTANEO,
15kv, 400A, NBI 35kV.

7 CONECTOR DE PARAFUSO FENDIDO P/CABO
DE COBRE NO 16 mm2

8 GRADE DE PROTEGAO TELADA, GALVANIZADA
MALHA DE 30x30mm.

9 GRADE DE PROTEGAO TELADA, GALVANIZADA
MALHA DE 13x13mm.

10 BARRAMENTO EM VERGALHAO DE COBRE #9,5mm
1 CABO DE COBRE NO FLEXIVEL #70mm2

12 | HASTE PARA ATERRAMENTO TIPO "COPPERWELD”
#3/47x3,00m.
13 | CAIXA PRE—FABRICADA P/ ATERRAM. $300x300mm

14 | TRANSFORMADOR 38, 500kVA, 13.8/13.2/12.6/12.0
/11.4/10.8/10.2kV, Z 2.5%, ( A SECO )
LIGAGAO DELTA — ESTRELA ATERRADA.

15 DISUNTOR A VACUO, 630A , 15 kV ,
25kA, 350 MVA

16 RACK PARA MEDIGAO PADRAO CONCESSIONARIA

17 PAINEL DE PROTEGAO DO ALIMENTADOR GERAL DE
DE FORGA (QGBT) 3#, 380V, 2500A, 40kA, CON—
FORME DIAGRAMA UNIFILAR.

18 CONECTOR SAIDA 90" CHAPA — 5 CABOS 300mm2
19 CONECTOR SAIDA 90" CHAPA — 2 CABOS 300mm2
20 | CONECTOR SUPORTE P/ VERG. COBRE NU #9,5mm
21 CABO DE COBRE NG #35mn? .

22 | CONECTOR TERMINAL P/ VERG. COBRE NU #9,5mm

23 | CONDUTOR DE COBRE C/ISOLAMENTO EPR 1000V,
BITOLA 240mm?2.

24 CONECTOR TERMINAL CHAPA — VERG. COBRE NO
#9,5mm, C/ 4 FUROS FURAGAO NEMA

25 | CONEC._"T” PRENSADO, P/1 CABO DE COBRE NO
#70mm?, PRINC. PASSANTE E HASTE 83/4" NA
DERIVAGAO.

26 PORTA TELADA , MALHA 15x15mm, PARA PORTA
1,40x2,100m (VER DET. 7 PADRAO CONC.)

27 CONECTOR SAIDA RETA PINO—VERGALHAO #9,5mm

28 BOTOEIRA EQUIPADA COM BOTAO DE COMANDO
DESLIGA POR IMPULSO, Inom 3 A EM 220V,

| perm 6 A E PROTEGAO CONTRA C—C, MONTADA
EM_CAIXA TERMOPLASTICA C/ ENTRADA P/
ELETRODUTO #3/4", MONT. APARENTE NA PAREDE
DA GUARITA 2

29 | TRANSFORMADOR POTENCIAL AUXILIAR

30 | TRANSFORMADOR DE CORRENTE P/ PROTEGAQ
SECUNDARIA

31 PORTA C/ VENTILAGAO DE ACO COM VENTILAGAO
ABRINDO PARA FORA C/ DISPOSITIVO  PARA 0
PARAFUSO DE SEGURANGA E O LACRE DA CONC.
32 RELE SECUNDARIO E SOBRE CORRENTE DE FASE
E NEUTRO COM ELEMENTO INSTANTANEO E
TEMPORIZADO, FUNGOES 50 E 51.

33 | TRANSFORMADOR DE CORRENTE ( FORNECIDO
PELA CONCESSIONARIA)

34 | TRANSFORMADOR DE POTENCIAL ( FORNECIDO
PELA CONCESSIONARIA)

35 | CONECTOR PARALELO P/2 CABOS COBRE #35mm2

NOTA:

- AS PARTES DE COR PRETA NO DESENHO SAO EXISTENTES E NAO DEVERAO SER MODIFICADAS
- AS PARTES DE COR VERMELHA NO DESENHO SERAO AS PARTES A SEREM INSTALADAS

GERADOR 625KVA
GRUPO GERADOR DIESEL 625 KVA, C/ SISTEMA
DE PRE AQUECIMENTO 220V/380V, TRIFASICO E
EQUIPADO COM QUADRO DE TRANSF. AUTOMATICA

4(54300mm2)F /N-+(2#300mm2)T
ISOLAMENTO EM XLPE OU EPR

ENTRADA DA

._ PARA-RAIOS POLIMERICQ —13KV, 10kA(x3)

EQUIPAMENTOS DE
MEDIGAO DA CONCESSIONARIA

CONCESSIONARIA
13,8V
£ $70mm2-12/20KV (EPR)
s
CH. SEC.—15KV
W;S» 3)
3 MUFLAS—15KV
#70mm2—-12/20kV (EPR)
3 MUFLAS—15KV
PARA RAIOS POLIMERICO —13KV, 10KA(x3)
I 1
M TP-15KV(x2)
?
3¢
RS
400A
CH.SEC—15KV

PROTEGAO SECUNDARIA
RELE PEXTRON 6000
630A

3XVERGALHAO 3/8"

DISJUNTOR
pvo-1sv L

SUBSTITUIR DISJUNTOR PVO PELO A VACUO, COM O RELE ONBORD OU OFF BORD, PEXTRON URPE 6000.

RELAGRO TC DE PROTEGAO: 100/5 10B50

13,8kv

s el W el

GERADOR 625KVA
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QGBT — NORMAL

400A 400A
CH.SEC—15KV CH.SEC—-15KV
Un=24kv—IN=63A = F F = Un=24kv—IN=63A
AT—13.8/13.2/12.6/12.0/11.4KV AT—13.8/13.2/12.6/12.0/11.4KV
BT-380/220V BT—380/220V
Z - 45% 500KVAX_ 500KVA Z - 45%

TRANSFORMADOR ENERGISADO A VAZIO.
PREVISAO PARA CARGAS FUTURAS.
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Cargas existentes
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4#300mm2F /N+(1#150mm2)T
ISOLAMENTO EM XLPE OU EPR

v

VAI AD QGE - EMERGENCIA

QUADRO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA (QTA).

- OBSERVAGAO:

ESTE GERADOR DE ENERGIA SERA DOTADO DE
SISTEMA LIGAGAO EM RAMPA COM CONCESSIONARIA

DIAGRAMA UNIFILAR

S/ESC.

SIMBOLOGIA

BARRAMENTO DE VERGALHAO DE COBRE NU ¢9,5mm.
||||||||| — CABO DE ATERRAMENTO — EMBUFIDO NO PISO.
|||||||||||| — ELETRODUTO DE PVC @3/4” EMBUTIDO NO PISO.

° — SUBIDA DE CABO DE ATERRAMENTO #35mm P/ATERRAM. DE
FERRAGENS, EQUIPAMENTOS, CERCAS, ETC.

o — CABO QUE DESCE.
[l
T
¢ — HASTE DE ATERRAMENTO "COPPERWELD”, $3/4”x3000mm E CAIXA
} DE (300x300)mm C/TAMPA DE FERRO.
QGBT — PAINEL DE PROTEGAO DO ALIMENTADOR GERAL DE 380/220V.

NOTAS

COTAS EM MILIMETRO, SALVO INDICAGAO EM CONTRARIO.
O CABO DE ATERRAMENTO SERA ENTERRADO A 500mm DE PROFUNDIDADE.

AS ABERTURAS PARA VENTILAGAO DEVERAO SER PROVIDAS DE VENEZIANAS
NA PARTE EXTERNA.

A FIXAGAO DOS EQUIPAMENTOS NO PISO, QUANDO NAO INDICADO NOS
PADROES DA CONCESSIONARIA, FICA A CRITERIO DA OBRA.
TODOS OS PES DOS ISOLADORES DE PEDESTAL SERAO ATERRADOS BEM COMO
QUAISQUER EQUIPAMENTOS E ELEMENTOS METALICOS NAO ENERGIZADOS.
6 — A MALHA DE TERRA DA SUBESTAGAO SERA INTERLIGADA COM OS SISTEMAS DE TERRA
DO QGBT, QGE E PARA—RAIOS ATRAVES DE 02 CABOS 70mm2
7 — OS TRANSFORMADORES DEVERAO SER A SECO.
8 — AS DIMENSOES E LAY—OUT DA SALA DO GERADOR DEVERAO SER DE ACORDO COM OS SEU
FORNECEDOR.

9 — PARA MONTAGEM DA SUBESTAGAO DEVERAO SER OBEDECIDOS OS DESENHOS 26, 27, 34, 35,
36, 38, 39 E 40 CONTIDOS NA NORMA TECNICA DE DISTRIBUICAO NTD—02 DA REDE—Celtins.
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