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SIMBOLOGIA
=6 TOMADA 2P+T—25A/220V h=2,10m, P/ CHUVEIRO
—p|  TOMADA 2P+T—15A/220V h=2,00m, P/ TELEVISAQ
(R7oo®) TOMADA 2P+T—15A/220V h=1,90m, P/ AR CONDICIONADO
| TOMADA 2P+T—15A/220V h=0,30m, EM CAIXA 472"
| TOMADA 2P+T—15A/220V h=1,30m, EM CAIXA 4"x2".
N'DO CRCUITO/RETORNO PONTO DE LUZ NA PAREDE h=2,80m.
QUE A ALMENTA
I woo Uy INTERRUPTOR SIWPLES €M CAXA (42) h=1,30m.
g&s&&!&éﬁ INTERRUPTOR DUPLA TECLA EM CAIXA (4x2") h=1,30m.
g&s&&iﬁéﬂmw INTERRUPTOR TRIPLA TECLA EM CAIXA (4°x2") h=1,30m. .
NI beogo o w0 o0 —(/) " INTERRUPTOR PARALELO EM CAXA (4°¢2") h=1,30m.
- 1W AB -
becglo o woo a0 —(/) " DOIS INTERRUPTORES PARALELOS EM CAIXA (4°2") h=1,30m. z .
1— DIAMETROS DOS CONDUTORES, OBSERVAR QUADRO DE CARGAS. BB  caxa PARA QUADRO DE INTERRUPTORES.Q.L(1) (30x30)Cm — Q.L(2) (20x20)Cm.
2— ONDE NAO INDICADO USAR CONDUITES 3/4 PVC RIGIDO. 200 a.0.C ( QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE GIRCUITOS ) h=1,50m. o
7 _”%/ 3— O SISTEMA € NEUTRO ATERRADO NA ENTRADA DE ENERGIA. : .
DETALHE 02 4A— ATERRAR QUADROS DE CARGA. D7)  QD.EMERG ( QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE CIRCUITOS DE EMERGENCIA) h=1,50m.
. 5— OBSERVAR EQUILIBRIO DE FASES. =<1 QuADRO DE MEDIDORES 4%
6— 0S CALCULOS DE DEMANDA E DEMAIS CONSIDERAGOES DE CARGAS, FORAM FEITAS <
ALIMENTAGAO PELA DETALHE 01 ( DETALHE DA CAIXA DE PASSAGEM ) SEGUINDO ORIENTAGOES E TABELAS DA NTD 01 — 02 (GRUPO REDE) E NBR-5410. [l QGBT (QUADRO GERAL DE BAXA TENSAD) s o 5
PAREDE DO TERREO s 7— SUGIRO QUE SEJA FEITO TESTE DE ATERRAMENTO, E OS RESULTADOS DEVERAO I._.I_._._|| CONDUTORES PROTEGAO, RETORNO, FASE E NEUTRO. u..lml@i 5._
A PONTO DE LUZ NO OINOV FICAR ABAIXO DE 10 OHMS. —_—  ELETRODUTO EMBUTIDO NA PAREDE OU TETO -
—_— 8— USAR AS SEGUINTES CORES DE ISOLAMENTO DOS CONDUTORES : ELETRODLTO EMBUTIDO NO CHAO -
— - - oLOURA DE CONGRETD PARA FASE — PRETO; NEUTRO — AZUL CLARO; TERRA — VERDE OU VERDE AMARELO. — 0
v, | A v, \fr v, FIACKD DA TAMPA C/ARO 9— FOI CONSIDERADO FATOR DE POTENCIA 0,85 PARA AS TOMADAS. F—F—F—F—F— FELETROCALHAS ~DIVERSOS TAMANHOS (REF. MOPA) w
ALMOXARIFADO fir 10— USAR REATORES DE ALTO FATOR DE POTENCIA (0,95) ELETRONICOS PARA LAMPADAS FLUORESCENTES.
DEPOSITO f 11— TODOS 0S CIRCUTOS POSSUEM FIO TERRA E========3  ELETROCALHAS —DIVERSOS TAMANHOS (REF. MOPA) ALIMENTAGKO DO PROXIMO ANDAR v >
. E " - ‘Ej - 12— A ALIMENTAGAO DOS QUADROS DE CARGA E TRIFASICA PARA MEHOR EQUILIBRIO DE FASES m LUMINARIA DE EMBUTIR PARA 2x32W FLUORESCENTE (REF.2336 — PROJETO OU SIMILAR) <
N A ~ A4 A (s AF ~ = 13— INTERLIGAR TODOS OS ATERRAMENTQS. .
_ o ES B3 o K o F 14— PREFERENCIALMENTE USAR FIOS FLEXIVEIS. PERFILADOS-DIVERSOS TAMANHOS (REF. MOPA)
moa E E +——t 15— NAS CAIXAS DE PASSAGEM DEVERAQ SER COLOCADOS ARAME LISO COMO GUIA PARA . ELETRODUTO QUE DESCE.
P Ir 0S CIRCUITOS RESERVAS E OU FUTUROS S~ LEmoDuTo QUE SoBE
4@ ~t " 16— A ILUMINAGAO DA ESCADARIA, SERA ALIMENTADA POR CIRCUITOS PARALELOS, A PESSOA ASCENDE, i
w w s t 4 SOBE/DESCE, ASCENDE O PROXIMO ANDAR E APAGA O ANTERIOR woo oraumo/eoro—€)  PONTO  DE LUZ  PARA PL ECONOMICA REF. C—2292 E C-2338 (LUST. PROJETO) A V. T EOTUONIO §$ E G URADO
T I 17— COMO NA MAIORIA DOS ANDARES A SUBDIVISAO DOS AMBIENTES E FEITA POR DIVISORIAS BAIXAS, ek
— = 1 = 3 A DESCIDAS DA DISTRIBUIGAO DOS CIRCUITOS SERA FEITA EM PONTOS ESPECIFICOS [RES]  MODULO PARA ILUMINAGAD DE EMERGENCIA (AUTONOMIA DE 2h).
PRE—DETERMIANADOS NO PROJETO.
s 18— A ALIMENTAGAO DE ENERGIA, DESTINADA A FUNCIONAMENTO DOS MOTORES DOS ELEVADORES, @ ARANDELA (1X) FLORESC. COMPACTA DUPLA 26W/220V REF. D-3118
SERA FEITA 'ATRAVES DOS QUADROS PRE—DETERMINADOS NO PROJETO.
19— O ACIONAMENTO DA ILUMINAGAO DAS SALAS EM GERAL, ESTARA LOCALIZADA NOS QUADROS DE JS]  PROJETOR VAPOR METALICO OU CONVENCIONAL ( POTENCIA VARIADA)
INTERRUPTORES. (ALGUMAS SALAS, TERAO 0OS SEUS PROPRIOS INTERRUPTORES)
HALL — E PROJETOR VAPOR METALICO DE CHAO ( POTENCIA VARIADA)
_ NO TE NSEABEPE | UMINARIA DE SOBREPOR PARA 2x26W REF. C-2337 (Ref.:LUST. PROJETO OU SIMILAR)
. CAIXA DE PASSAGEM
NOTA: NOTAS - TERRED i
“ASP SDe PRETA NO DESENHO 8A0 EXISTENTES E NAQ DEVERAO SER MODIFI 1 ALGUNS PONTOS DE ENERGIA, TAIS COMO, ARANDELAS, PROJETORES, OLOFQTES INTERNOS E ¢ _U_I>Z|_|> m_n_uc>@\.m,o
- AS PARTES DE COR VERMELHA NO DESENHO SERAO AS PARTES QUE SERAO INSTALADAS EXTERNOS ', SERAQ ACIONADGS PELO QUADRO DE INTERRUPTORES QUE SERA INSTALADO ¢ POSTE DE ILUMINAGAO COM 60 CM DE ALTURA Escala 1:2000
NOJARDIMPROXIMO A ESCADA © LUMNARA DE AREAS COM PE DIRENO DUPLO
? POSTE PARA ILUMINAGEO DO PATIO EXTERNO
[D] PONTO ELETRICO PARA INSTALAGAO DE LUMINOSO
—p|  PONTO DE ENERGIA h=2,20m, P/ AR CONDICIONADO
| PONTO DE ENERGA h=0,30m, P/ NO-BREAK.
] QD - EMERGENCIA (QUADRO GERAL EMERGENCIA GERADOR DE ENERGIA)
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AV. TEOTONIO SEGURADO - PALMAS - TO c
PROPRIETARIO: I E
ACESSO SOCIAL / SERVICO _ . x O
. Servigo Social do Comeércio — Sesc
Sede Administragdo Regional —CNPJ:03.779.012/0001—-54 T E
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A S DECLIVE 145 AUTOR DO PROVETO:
ARV ok | DESCARGA RAMEN @ wd o
_ < Eng. Eletricista: Daniel Soares Milhomens E 0
CREA: 31 ,_NmU\UI._.O
_ CO-AUTOR DO P 0 “A
_ POSTO DE TRANSFORMAGAO T g
ESTALEIRO ( TRANSFORMADOR DE 300 KVA )
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REVISOES ESCALA DATA VERSAD
INDICADA 14/10/2019
CIRCUITOS DO QDC-01 6
DESENHISTA VISTO ART
1 2 3 4 5 6 7 9 1011 1213 14 1516 17 18 19 20 21 5. Leandro P.
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